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8 Patalpose naudojamo jrenginio montavimo

1 Apie dokumentacija

1.1 Apie Sj dokumenta

Tiksliné auditorija

INFORMACIJA

Sis prietaisas yra skirtas naudoti specialistams bei
parengtiems  vartotojams  parduotuvése, lengvosios
pramonés jmonése ir Zemeés Ukiuose arba ne
specialistams — komerciniais bei buitiniais tikslais.

A |SPEJIMAS

UZztikrinkite, kad jrengimo, bendrosios bei techninés
prieziGros ir remonto darbai bei naudojamos medziagos
atitikty Daikin instrukcijas. Be to, bdatina laikytis visy
taikomy teisés akty ir darbus leidziama vykdyti tik
kvalifikuotiems specialistams. Europoje ir teritorijose, kur
galioja IEC standartai, taikomas standartas EN/IEC
60335-2-40.

INFORMACIJA

Siame dokumente pateikiamos tik su lauko bloku
susijusios jrengimo instrukcijos. Informacijos apie tai, kaip
irengti patalpos blokg (ji sumontuoti, prijungti SaltneSio
vamzdyng ir elektros laidus...), rasite patalpos bloko
jrengimo vadove.

Dokumentacijos rinkinys

Sis dokumentas yra dokumentacijos rinkinio dalis. Toliau
apibtdinama viso rinkinio sandara:

= Bendrosios saugos atsargumo priemonés:

= Saugos instrukcijos, kurias jums BUTINA perskaityti pries
jrengiant

= Formatas: popierius (patalpos bloko dézéje)
= Patalpos bloko jrengimo vadovas:
= Jrengimo instrukcijos
= Formatas: popierius (patalpos bloko dézéje)
= Trumpasis montuotojo vadovas:
= PasiruoSimas jrengti, gera praktika, nuorodos...

= Formatas: Skaitmeniniai failai pasiekiami adresu http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

Naujausiy pateiktos dokumentacijos redakcijy galite rasti regioninéje
Daikin interneto svetainéje arba kreipkités j savo jgaliotajj atstova.

Originali dokumentacija parasyta angly kalba. Visos kitos kalbos —

pabaiga 1 vertimai.
8.1 Kaip izoliuoti drenazo vamzdyna, $altnesio vamzdyng ir
jungiamajj Kabelj.........cccveoiiiiieiiiie e 11
8.2 Kaip prakisti vamzdzius pro sienos Kiauryme............cccccceveueenee 12 ags .
8.3  Kaip pritvirtinti blokg prie montavimo plokstés .......................... 12 2 SpeCIfl nes montUOtojo
9 Konfigaracija 12 saugos instrukcijos
9.1 Kito adreso nustatymas..............ccooeiiiiiiiiiniie 12 Visada laikykités ir atsiZvelkite j toliau nurodytas saugos instrukcijas
10 Paruo$imas naudoti 13 bei reglamentus.
10.1  Kontrolinis sgrasas prie$ eksploatacijos pradzig....................... 13 Bloko jrengimas (zr. sk. "5 Jrenginio montavimas" [» 6])
10.2 Eksploatacijos bandymas..............cccccooiiiiiiiiiiiiie, 13 n
10.2.1  Eksploatacijos bandymas Ziemos sezonu .................. 13 A ISPEJIMAS
. . Jrengimo darbus turi atlikti montuotojas. Naudojamos
11 ISmetimas 14 medziagos ir jrengimo eiga turi atitikti galiojancius teisés
12 Techniniai duomenys 15 aktus. Europoje galioja standartas EN378.
12.1  elektros instaliacijos schema. ..........cccccoiiiiiiiiiie 15
12.1.1  Suvienodintos elektros instaliacijos schemos
legenda 15
ATXF20~42C5V1B DAIKIN Jrengimo vadovas
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2 Specifinés montuotojo saugos instrukcijos

Irengimo vieta (zr. sk. "5.1 Jrengimo vietos paruosimas" [» 6])

Saltnesio jkrovimas (zr. sk. Ausalo jleidimas)

A

DEMESIO
= Patikrinkite, ar jrengimo vieta atlaikys bloko svorj.

Prastai jrengus, kils pavojus. Be to, gali atsirasti
vibracija arba nejprastas veikimo triukSmas.

= Palikite pakankamai erdvés priezidrai.

= NEMONTUOKITE bloko taip, kad jis liestysi su lubomis
arba siena, nes kitaip gali atsirasti vibracija.

A

|SPEJIMAS

Irenginyje esantis SaltnesSis yra Siek tiek liepsnus, taciau
paprastai jis NENUTEKA. Saltnesiui istekeéjus j patalpg ir
pasiekus atvirg liepsng (pvz., degiklio, Sildytuvo ar
viryklés), gali kilti gaisras arba susidaryti kenksmingy dujy.

ISjunkite bet kokius degimo Sildytuvus, iSvédinkite patalpg
ir susisiekite su jgaliotuoju atstovu, i$ kurio pirkote jrenginj.

N - B _ ) . v - NENAUDOKITE jrenginio, kol priezidros specialistas
Saltnesio vamzdyno prijungimas (Zr. sk. "6.2 Ausalo vamzdziy nepatvirtins, kad dalis, dél kurio istekéjo Saltnesio,
prijungimas™ [» 10]) suremontuota.

DEMESIO ﬁ ISPEJIMAS

= Gabenant blokus su R32 SaltneSiu, vietoje draudziami
kietojo litavimo ir suvirinimo darbai.

= Jrengiant Saldymo sistema, dalys, i$ kuriy bent viena
yra uzpildyta, turi bati jungiamos vadovaujantis toliau
nurodytais reikalavimais: gyvenamosiose erdvése
draudziama jrengti nenuolatines R32 SaltneSio jungtis,
nebent vietoje jrengiamos jungtys, skirtos tiesiogiai
sujungti  patalpos blokg su vamzdynu. Vietoje
jrengiamos jungtys, tiesiogiai jungianc¢ios vamzdyng su
patalpos blokais, turi bdti nenuolatinés.

DEMESIO
= Naudokite platinimo verzle, pritvirtintg prie bloko.

= Siekdami iSvengti dujy nuotékio, Saldymo alyva tepkite
tik iSplatéjimo viduje. Naudokite Saldymo alyva, skirtg
R32.

= NENAUDOKITE lanksty pakartotinai.

DEMESIO
= NETEPKITE praplatintos dalies mineraline alyva.

= PAKARTOTINAI  NENAUDOKITE
anksciau sumontuoty sistemy.

vamzdeliy i$

= Siekiant uztikrinti ilgg Sio R32 jrenginio tarnavimo laika,
NIEKADA prie jo nemontuokite  dZiovintuvo.
Sausinamoji medziaga gali iStirpti ir pazeisti sistema.

A

ISPEJIMAS

PrieS paleisdami kompresoriy, gerai prijunkite SaltneSio
vamzdyng. Jei SaltneSio vamzdynas NEBUS prijungtas ir
paleidus kompresoriy bus atidarytas uzdarymo voztuvas,
bus jtraukta oro. Dél to Saldymo kontlre susidarys
nenormalus slégis ir gali bati apgadinta jranga arba netgi
kas nors gali bati suzalotas.

DEMESIO

* Nepakankamai praplatinus vamzdelius gali atsirasti
ausalo dujy nuotékis.

= PAKARTOTINAI NENAUDOKITE praplatinty galy. Kad
iSvengtuméte dujy nuotékio, naudokite naujai
praplatintus galus.

= Naudokite kagines verzles, pridedamas prie jrenginio.
Naudojant kitokias ktgines verZles gali atsirasti au$alo
dujy nuotékis.

DEMESIO

NEATIDARYKITE voztuvy, kol nebaigéte platinti. Kitaip
gali atsirasto Saltnesio dujy nuotékis.

PAVOJUS: GALIMAS SPROGIMAS

NEPALEISKITE jrenginio, jei vykdoma jo vakuumavimo
procedira.

= Naudokite tik Saltnesj R32. Kitos medziagos gali sukelti
sprogimg ir nelaimingg atsitikima.

= R32 sudeétyje yra fluorinty Siltnamio efektg sukelianciy
dujy. Jy visuotinio atSilimo potencialo (GWP) rodiklio
verté yra 675. NEISLEISKITE $iy dujy j atmosfera.

* Pilant altnesj, BUTINA mavéti apsaugines pirstines ir
deveti apsauginius akinius.

A

DEMESIO

Siekdami iSvengti kompresoriaus gedimo, NEPILDYKITE
ausalo daugiau nei nurodyta.

A

|SPEJIMAS

NIEKADA nelieskite iStekéjusio SaltneSio.
nusalimo gali atsirasti rimty Zaizdy.

Kitaip dél

Elektros sistemos jrengimas (zr. sk. "7 Elektros
instaliacija" [» 11])

A

ISPEJIMAS

Prietaisg bdtina jrengti
instaliacijos reglamentais.

vadovaujantis  nacionaliniais

A

ISPEJIMAS

= Visus elektros laidus PRIVALO sujungti kvalifikuotas
elektrikas ir elektros instaliacija TURI atitikti taikomus
teisés aktus.

= Elektros jungtis junkite prie fiksuotos instaliacijos.

= Visi atskirai jsigyti komponentai ir elektros instaliacijos
darbai TURI atitikti taikomus teisés aktus.

ISPEJIMAS

= Jei maitinimo Saltinyje néra nulinés fazés arba ji
netinkamai prijungta, jranga gali sugesti.

= Prijunkite tinkamg jZeminimg. NESUJUNKITE jrenginio
izeminimo laido su pagalbiniu vamzdziu, virSjtampio
ribotuvu arba telefono jzeminimo laidu. Nevisiskai
izeminta sistema gali sukelti elektros smagj.

= Sumontuokite reikalingus saugiklius arba grandinés
pertraukiklius.

= Pritvirtinkite elektros laidus kabeliy sgvarzomis, kad jie
NESILIESTY prie astriy briauny ar vamzdziy, ypac
auksto slégio puséje.

= NENAUDOKITE izoliacine juosta apvynioty laidy,
suvytyjy laidy, ilgintuvy ar prijungimy nuo Zvaigzde
sujungtos sistemos. Jie gali sukelti perkaitima, elektros
smugj arba gaisrg.

= NEMONTUOKITE faze kompensuojancio
kondensatoriaus, nes Siame jrenginyje jrengtas
inverteris. Faze kompensuojantis kondensatorius

sumazins naSumg ir gali bdti nelaimingo atsitikimo
priezastimi.

Jrengimo vadovas
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3 Apie déze

A ISPEJIMAS

VISADA naudokite daugiagyslius maitinimo kabelius.

|SPEJIMAS

Naudokite visy poliy atjungimo tipo jungtuvg su bent 3 mm
tarpu tarp kontaktiniy taskuy, uztikrinantj visiSkg atjungima
pagal virsjtampio Ill kategorijg.

|SPEJIMAS

Jei pazeidziamas maitinimo kabelis, siekiant iSvengti

arba kitas panasia kvalifikacijg turintis asmuo.

ISPEJIMAS

NEJUNKITE maitinimo kabelio prie patalpos bloko. Kitaip
galite gauti elektros smugj arba sukelti gaisra.

ISPEJIMAS
= Gaminyje NENAUDOKITE vietiniy elektros sistemos
daliy.

= NENUKREIPKITE, pvz., drenazo siurblio ir kt.
komponenty maitinimo nuo kontakty bloko. Kitaip galite
gauti elektros smugj arba sukelti gaisra.

pavojy jj TURI pakeisti gamintojas, jo priezilros agentas

ISPEJIMAS

Laikykite jungiamuosius laidus atokiai nuo Siluminés
izoliacijos neturin€iy variniy vamzdziy, nes tokie vamzdziai
labai jkaista.

B>

PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVES

Visos elektrinés dalys (jskaitant termistorius) yra
maitinamos elektra. Nelieskite jy plikomis rankomis.

>

PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVES

Atjunkite elektros tiekimg ilgiau nei 10 minuciy ir pries
pradédami  prieziiros darbus iSmatuokite jtampa
pagrindinés grandinés kondensatoriuose arba elektriniuose
komponentuose. Kad galétuméte liesti elektrinius
komponentus, jtampa TURI bati Zemesné nei 50 V (NS).
Kontakty vietg rasite elektros instaliacijos schemoje.

Patalpos bloko jrengimo uzbaigimas (zr. sk. Lauke naudojamo
jrenginio montavimo pabaiga)

A PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVES
= Uztikrinkite, kad sistema baty tinkamai jzeminta.

= PrieS pradédami priezidros darbus, atjunkite elektros
tiekima.

= Pries jjungdami elektros tiekima, sumontuokite jungikliy
dézutés dangt;.

Atidavimas eksploatuoti (zr. sk. "10 ParuoSimas
naudoti” [» 13])

A PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVES

PAVOJUS: GALIMA NUSIDEGINTI/NUSIPLIKYTI

A DEMESIO

NEVYKDYKITE eksploatacijos bandymo dirbdami prie
patalpos bloky.

Vykdant eksploatacijos bandymg, veikia NE TIK lauko
blokas, bet ir prijungtas patalpos blokas. Vykdant
eksploatacijos bandyma, pavojinga dirbti prie patalpos
bloko.

A DEMESIO

NEKISKITE pirsty, strypy ar kity daikty j oro jleidimo ar
iSleidimo anga. NENUIMKITE ventiliatoriaus apsaugo.
Dideliu greiciu besisukantis ventiliatorius gali suzaloti.

3 Apie déze
3.1 Patalpose naudojamas jrenginys

INFORMACIJA

Tolesnéje iliustracijos — tik pavyzdZziai, jos gali tiksliai
NEPERTEIKTI jasy sistemos iSdéstymo.

3.1.1 Kaip nuimti priedus nuo patalpos bloko
a b c d e f

1x 1% 1x 2x
==
7
7
Irengimo vadovas
Eksploatacijos vadovas
Bendrosios saugos atsargumo priemonés
Patalpos bloko fiksavimo sraigtas (M4 x 12L). Zr.
"8.3 Kaip pritvirtinti blokg prie montavimo
plokstés" p12].
e Vienkartinis AAA.LRO3 (Sarminis) maitinimo elementas
naudotojo sagsajai
Naudotojo sgsajos laikiklis
g Naudotojo sasaja
h  Montavimo ploksté

Q0T

-

4 Apie bloka

|SPEJIMAS! SIEK TIEK LIEPSNI MEDZIAGA
Siame bloke naudojamas $altnesis yra Siek tiek liepsnus.

4.1 Sistemos iSdéstymas

N1

Priekinis dangtis

Priezidros dangtis

UZglaistykite vamzdzio skylés tarpg

Saltnesio vamzdynas, drenazo Zarna ir jungiamasis
kabelis

Jutiklis "Intelligent Eye"

Izoliaciné juosta

g Oro filtrai

Qo0 Tw

-

ATXF20~42C5V1B
Patalpos oro kondicionieriai "Daikin"
3P519299-11X — 2020.12

DAIKIN

Jrengimo vadovas

5



5 Jrenginio montavimas

4.2 Veikimo diapazonas

Veikimo rezimas Veikimo diapazonas

Vésinimas®@® = Lauko temperatira: —10~46°C (sausojo

termometro)

= Patalpos temperatira: 18~32°C (sausojo
termometro)

= Patalpos drégnumas: <80%

Sildymas® = Lauko temperatira: —15~24°C (sausojo
termometro)

= Patalpos temperatira: 10~30°C (sausojo
termometro)

Dziovinimas® = Lauko temperatira: —10~46°C (sausojo
termometro)

= Patalpos temperatira: 18~32°C (sausojo
termometro)

= Patalpos drégnumas: <80%

@ Jei bloko veikimo parametrai iSeis uz darbinio intervalo riby,
saugos jtaisas gali sustabdyti sistemos veikima.

® Blokui veikiant uz darbinio intervalo riby, gali susidaryti
kondensato ir imti laséti vanduo.

5 Jrenginio montavimas

5.1 Jrengimo vietos paruosimas

A ISPEJIMAS

Uztikrinkite, kad jrengimo, bendrosios ir techninés
priezitros bei remonto darbai baty vykdomi pagal "Daikin"
instrukcijas, laikantis galiojan¢iy teisés akty (pvz.,
nacionalinio dujy reglamento). Juos turi vykdyti tik jgalioti
asmenys.

A ISPEJIMAS

Prietaisas turi bati laikomas taip, kad nebdty mechaniskai
pazeistas, gerai védinamoje patalpoje, kurioje néra
pastoviai veikianCiy uzdegimo Saltiniy (pvz., atviros
liepsnos, eksploatuojamo dujy prietaiso ar eksploatuojamo
elektrinio Sildytuvo).

511 Patalpose naudojamo jrenginio
montavimo vietos reikalavimai

INFORMACIJA

Garso slégio lygis mazesnis nei 70 dBA.

= Oro srautas. Pasirdpinkite, kad oro srauto niekas neblokuoty.
= Drenazas. Uztikrinkite tinkamg kondensato nutekéjima.

= Sienos izoliacija. Kai temperatlra ties siena virSijja 30°C, o
santykinis drégnumas — 80% arba j sieng jtraukiamas grynas oras,
reikalinga papildoma izoliacija (bent 10 mm storio porolonas).

= Sienos tvirtumas. Patikrinkite, ar siena arba grindys pakankamai
tvirtos, kad atlaikyty bloko svorj. Jei kyla pavojus, prie$
montuodami blokg sutvirtinkite sieng arba grindis.

= Tarpai. |renkite blokg bent 1,8 metro atstumu nuo grindy ir
atsizvelkite | toliau pateiktus reikalavimus dél atstumo iki sieny ir
luby:

Al

(mm)

51.2 Papildomi lauke naudojamo jrenginio
montavimo vietos reikalavimai Salto
klimato zonose

Apsaugokite lauke naudojamg jrenginj nuo sniego ir pasiripinkite,
kad jo NIEKADA neapsnigty.

Vietovese, kur bina daug sniego, labai svarbu pasirinkti montavimo
vieta, kurioje jrenginio NEAPSNIGTY. Jei galimas Soninis snygis,
uztikrinkite, kad sniego NEPATEKTUY ant Silumokaicio spiralés. Jei
reikia, sumontuokite sniego dangtj arba pastoge ir pagrindag.

5.2 Patalpos bloko atidarymas

5.21 Kaip nuimti priekinj skydelj

1 Paimkite priekinj skydelj uz skydelio gseliy (abiejose pusése) ir
atidarykite jj.

a Skydelio gselés

2 Nuimkite priekinj skydelj kairén arba deSinén ir patraukite |
save.

Rezultatas: Taip 1 puséje atjungsite priekinio skydelio velena.

3 Tokiu paciu budu atjunkite priekinio skydelio veleng kitoje
puséje.

—

a Priekinio skydelio velenas

5.2.2 Kaip vél sumontuoti priekinj skydelj

1 Prijunkite priekinj skydelj. Sulygiuokite velenus su lizdais ir
istumkite juos iki galo.

2 Létai uzdarykite priekinj skydelj ir paspauskite abiejuose
Sonuose bei centre.

5.2.3 Kaip nuimti priekines groteles

A DEMESIO

Montuodami, atlikdami techning ar kitokia sistemos
priezidrg, bdtinai déveékite atitinkamas asmeninés
apsaugos priemones (apsaugines pirstines, akinius ir kt.).

Jrengimo vadovas
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5 Jrenginio montavimas

1 Nuimkite priekinj skydelj, kad galétuméte iSimti oro filtrg.
2 Atsukite 2 sraigtus nuo priekiniy groteliy.

Paspauskite Zemyn 3 virSutinius kablius, pazymétus simboliu su
3 apskritimais.

Fl IO

Tl

i

a VirSutinis kablys
b Simbolis su 3 apskritimais

4 Rekomenduojame prie§ nuimant priekines groteles atidaryti
atlanka.

5 Uzdékite abi rankas po priekiniy groteliy centru, tada
paspauskite aukstyn ir patraukite j save.

5.2.4 Kaip vél sumontuoti priekines groteles

1 Sumontuokite priekines groteles ir tvirtai sujunkite 3 virSutinius
kablius.

2 Prisukite 2 sraigtus (20~42 klasés) atgal prie priekiniy groteliy.

Sumontuokite oro filtrg ir priekinj skydel;.

5.2.5 Kaip nuimti elektros instaliacijos skydo
dangtj

1 Nuimkite priekines groteles.
Atsukite 1 sraigtg nuo elektros instaliacijos skydo.
Atidarykite elektros instaliacijos skydo dangtj, patraukdami
iSlindusig dalj danggio virSuje.

4 Atkabinkite gsele apacioje ir nuimkite elektros instaliacijos
skydo dangtj.

a Aselé
b I8lindusi dalis danggio virSuje
c Sraigtas

5 Norédami vél sumontuoti dangtj, pirmiausia uzkabinkite apatine
gsele ant elektros instaliacijos skydo, tada nuslinkite dangtj |
2 virSutines gseles.

5.2.6 Kaip atidaryti priezitiros dangtj
1 Atsukite 1 sraigtg nuo priezitros dangcio.

2 Horizontaliai nutraukite priezidros dangtj nuo bloko.

a Priezilros dangcio sraigtas
b Priezidros dangtis

5.3 Patalpose naudojamo jrenginio
tvirtinimas

5.3.1 Montavimo plokstés jrengimas

1 Laikinai jrenkite montavimo plokste.
2 ISlyginkite montavimo plokste.

3 Matavimo rulete pazymékite ant sienos grezimo tasky centrus.
Nustatykite matavimo ruletés galg ties simboliu ">".

4 Baikite jrengimo darbus, M4x25L sraigtais (vietinis tiekimas)
prisukdami montavimo plokste prie sienos.

INFORMACIJA

Nuimtg vamzdZio angos dangtj galima laikyti montavimo
plokstés kiSenéje.

A
116.5
Y d
0 0
3 )\ 3
O/ e
4
(mm)

Montavimo ploksté 20~42 klaséms

Rekomenduojami montavimo plokstés tvirtinimo taskai
Kisené vamzdzio angos danggiui

Aselés gulsCiukui

Kiauryminé skylé sienoje, @65 mm

Drenazo Zarnos vieta

Matavimo ruletés vieta ties simboliu ">"

Dujy vamzdzio galas

Skys¢io vamzdzio galas

SQ wd Q0T P>

5.3.2 Kaip iSgrezti sienoje skyle

A DEMESIO

Jei sienoje yra metalinis remas arba metaliné plokste,
naudokite jterptinj sieninj vamzdj ir klojimo vietoje
uzdenkite sieng, kad ta vieta nekaisty, iSvengtuméte
elektros smagio bei gaisro.

ATXF20~42C5V1B
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5 Jrenginio montavimas

PASTABA

Batinai uzsandarinkite tarpus tarp vamzdziy sandarinimo
medziaga (vietinis tiekimas), kad iSvengtuméte vandens
nuotékiy.

1 |ISgrezkite sienoje didele 65 mm skersmens prakiS§imo kiauryme
su nuolydziu j lauka.

2 Pro skyle prakiskite jterptinj vamzd;.

3 | sieninj vamzdj jstatykite sieninj dangtj.
ab

i S

b a (mm)
a |terptinis sieninis vamzdis
b CGlaistas

¢ Sienos kiaurymés dangtelis

4 Jrenge instaliacijg, $altneSio ir drenaZo
NEPAMIRSKITE uZsandarinti tarpo glaistu.

vamzdynus,

5.3.3 Kaip nuimti vamzdzio angos dangtj

INFORMACIJA

Norédami  prijungti vamzdyng deSiniojoje  puséje,
deSiniajame apatiniame kampe, Kkairiojoje puséje arba
kairiajame apatiniame kampe, TURITE nuimti vamzdzio
angos dangtj.

1 Rankiniu pjoklu nupjaukite vamzdzio angos dangtj (i§ priekiniy
groteliy vidaus).

@ PASTABA

NENAUDOKITE Znypliy vamzdzio angos dangdiui nuimti,
nes apgadinsite priekines groteles.

5.34 Drenazo uztikrinimas

UZztikrinkite tinkamg kondensato nutekéjimg. Akcentai:
= bendrosios rekomendacijos;
= drenazo vamzdyno prijungimas prie patalpos bloko;

= vandens nuotékiy paieska.

Bendrosios rekomendacijos
= Vamzdzio ilgis. Stenkités, kad drenazo vamzdynas baty kaip
jmanoma trumpesnis.

= Vamzdyno dydis. Jei reikia drenazo zarnos tesinio arba jterptinio
drenazo vamzdyno, panaudokite atitinkamas dalis, derancias su
zarnos priekiniu galu.

o 9

—|

- g ®
PASTABA

= Drenazo zarng jrenkite su nuolydziu Zemyn.
= Gaudykliy naudoti NEGALIMA.
= NEKISKITE zarnos galo j vanden].

= Drenazo zarnos tesinys. Zarnai pratesti naudokite @16 mm
vidinio skersmens vietinio tiekimo Zarnos atkarpg. Zarnos tesinio
patalpos atkarpoje NEPAMIRSKITE panaudoti $ilumos izoliacijos
vamzdzio.

a e
Q
_‘__I:I: NG 111

a DrenaZo Zarna, pateikta su patalpos bloku
b  Silumos izoliavimo vamzdis (jsigyjama atskirai)
¢ Drenazo zarnos ilginimo atkarpa

c

= Standus polivinilo chlorido vamzdis. Standy polivinilo chlorido
vamzd] (vardinis @13 mm) jungiant tiesiogiai prie drenazo zarnos,
kaip ir jterptinio vamzdyno atveju, reikia naudoti vietinio tiekimo
drenazo mova (vardinis @13 mm).

a ® b c
S | |
Tl > ~

'
a DrenaZo Zarna, pateikta su patalpos bloku
b @13 mm vardinio skersmens drenazo mova (vietinis
tiekimas)
¢ Standus polivinilo chlorido vamzdis (vietinis tiekimas)

= Kondensacija. Imkités priemoniy dél kondensacijos. lzoliuokite
visg drenazo vamzdyna, esantj pastato viduje.

1 |kiSkite drenazo Zzarng | drenazo vamzdj, kaip parodyta
tolesngje iliustracijoje, kad jos NEISTRAUKTY i§ drenaZo
vamzdzio.

I

250

_|.| mm

Jrengimo vadovas
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6 Vamzdziy montavimas

Kaip prijungti vamzdyna deSiniojoje puséje, gale
desinéje arba apacioje deSinéje

INFORMACIJA

Gamykliné numatytoji nuostata — vamzdynas deSiniojoje
puséje. Jei vamzdyng norite jungti kairiojoje puséje,
nuimkite jj nuo desiniosios pusés ir jrenkite kairiojoje.

1 Naudodami lipnigjg viniling juosta, pritvirtinkite drenazo Zarng
prie SaltneSio vamzdziy apacios.

2 Apvyniokite drenazo Zarng ir SaltneSio vamzdzZius izoliacine
juosta.

B
A Vamzdynas deSinéje

B Vamzdynas deSinéje, apacioje

C Vamzdynas desSinéje, gale

a Nuimkite desiniojo vamzdyno angos dangtj

b Nuimkite deSiniojo apatinio vamzdyno angos dangtj

Kaip prijungti vamzdyng kairiojoje puséje, gale
kairéje arba apacioje kairéje

INFORMACIJA

Gamykliné numatytoji nuostata — vamzdynas desiniojoje
puséje. Jei vamzdyng norite jungti kairiojoje puséje,
nuimkite jj nuo desiniosios pusés ir jrenkite kairiojoje.

1 Atsukite deSinéje esantj izoliacijos fiksavimo sraigtg ir nuimkite
drenazo zarna.

2 Kairiojoje puséje nuimkite drenazo kamstj ir prijunkite jj prie
desiniosios pusés.

@ PASTABA

Kai montuosite, NETEPKITE drenazo kamscio tepimo
alyva (SaltneSio alyva). Drenazo kamstis gali sugesti ir tapti
nesandarus.

3 |kiSkite drenazo Zarng kairiojoje puséje ir nepamirskite jos
priverzti fiksavimo sraigtu, nes prieSingu atveju gali atsirasti
vandens nuotekiy.

a lzoliacijos fiksavimo sraigtas
b DrenaZo Zarna
4 Lipnigja viniline juosta pritvirtinkite drenazo Zarng prie Saltnesio
vamzdziy apacios.

Vamzdynas kairéje

Vamzdynas gale kairéje

Vamzdynas apacioje kairéje

Nuimkite kairiojo vamzdyno angos dangtj
Nuimkite vamzdyno apacioje kairéje angos dangtj

oo OWD>

Vandens nuotékiy paieska
1 Nuimkite oro filtrus.

2 Létai jpilkite mazdaug 1 | vandens | drenazo rinktuve ir
patikrinkite, ar néra vandens nuotékiy.

6 Vamzdziy montavimas

6.1 Ausalo vamzdeliy paruosSimas

6.1.1 Reikalavimai SaltneSio vamzdynui

PASTABA

Vamzdynas ir kitos suslégtosios dalys turi bati tinkamos
SaltneSiui.  Saltne$iui  naudokite  fosforo  ragstimi
deoksiduotas varines besiiles dalis.

= PasSaliniy medziagy (jskaitant gamybine alyva) kiekis vamzdyne
turi bati <30 mg/10 m.

Saltnesio vamzdyno skersmuo

Naudokite to paties skersmens jungtis kaip ir lauko bloky:

Klasé L1 skyscio L1 dujy vamzdynas
vamzdynas
20~42 26,4 @9,5

6.1.2 Ausalo vamzdeliy izoliacija
= Kaip izoliacing medziagg naudokite porolong:

= Silumos perdavimo koeficientas turi siekti 0,041-0,052 W/mK
(0,035-0,045 kcal/mh°C);

= atsparumas temperatdrai turi biti bent 120°C.

= lzoliacijos storis

Vamzdzio iSorinis
skersmuo (9,)
6,4 mm (1/4 col.)

Izoliacijos vidinis
skersmuo (@)
8~10 mm

Izoliacijos storis (t)

210 mm

i D,

ATXF20~42C5V1B
Patalpos oro kondicionieriai "Daikin"
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6 Vamzdziy montavimas

Jei temperatira yra auk$tesné nei 30°C, o drégnumas didesnis nei
RH 80%, izoliacinés medziagos turi bati maziausiai 20 mm storio,
kad ant jy pavirSiaus nesusidaryty kondensato.

6.2

PAVOJUS: GALIMA NUSIDEGINTI/NUSIPLIKYTI

A ISPEJIMAS

= Naudokite tik Saltnesj R32. Kitos medziagos gali sukelti
sprogimg ir nelaimingg atsitikima.

Ausalo vamzdziy prijungimas

Dujy vamzdis

Dujy vamzdzio izoliacija
Jungiamasis kabelis
Skysc¢io vamzdis

Skys¢io vamzdzio izoliacija
Apdailos juostelé

g DrenaZo zarna

a
b
c
d
e

f

= R32 sudétyje yra fluorinty Siltnamio efekta sukelianciy
dujy. Jy visuotinio atSilimo potencialo (GWP) rodiklio
verté yra 675. NEISLEISKITE 8iy dujy j atmosfera.

= Pilant $altnesj, BUTINA maveéti apsaugines pirstines ir
deéveéti apsauginius akinius.

PASTABA

Bdatinai izoliuokite visg SaltnesSio vamzdyna. Jei bet kuri
dalis bus atvira, gali susidaryti kondensato.

6.2.1  Gairés prijungiant ausalo vamzdelius 6.3 Ausalo vamzdziy tikrinimas

Jungdami vamzdzius, atsizvelkite j Sias rekomendacijas: L

S . T o Nuotékio tikrinimas

= Jungdami platinimo verzle, padenkite iSplatéjimo vidinj pavirSiy
eteriniu arba esterio aliejumi. Ranka priverzkite 3—4 apsisukimus ir

tada priverzkite smarkiai.

6.3.1
PASTABA

NEVIRSYKITE jrenginio maksimalaus darbinio slégio (Zr.
‘ “PS High” Zr. jrenginio informacinéje lenteléje).

— \
RN
’
/
T
\

= Atlaisvindami platinimo verzle, VISADA naudokite 2 verzZliarakg€ius.

PASTABA

VISADA naudokite tik rekomenduojamg didmenininko
tiekiama burbuliuky testo tirpala.

= Jungdami vamzdynag, platinimo verzlei priverzti VISADA naudokite NIEKADA nenaudokite muiluoto vandens:
verzliaraktj ir dinamometrinj verzliaraktj. Taip iSvengsite verzles

L L = Deél muiluoto vandens gali jtrikti sudedamosios dalys,
trakinéjimo ir nuotekiy.

pvz., kdginés verzlés arba stabdymo voztuvy
dangteliai.

= Muiluotame vandenyje gali bati druskos, sugerianciag
drégme, kuri uzsals, atSalus vamzdeliams.

* Muiluotame vandenyje yra amoniako, dél kurio gali
atsirasti  kdginiy jung€iy korozija (tarp zalvarines
kdginés verzlés ir varinio iSplatéjimo).

1 |leiskite | sistemg azoto dujy, kad slégio matuoklis rodyty bent

2 Dinamomelrinis verzliaraitis 200 kPa (2 bar). Rekomenduojame didinti slégj iki 3000 kPa
¢ Vamzdziy jmova (30 bar), kad aptiktuméte nedidelj nuoték;.
d_ Platinimo verze 2 Patikrinkite, ar yra nuotékis, visas jungtis iStepdami burbuliuky
Vamzdyno Priverzimo | Platéjanciosio | Platéjanciosio testo tirpalu.
dydis (mm) sukimo s jungties s jungties e .
. matmenys (A) | forma (mm) 3 ISleiskite visas azoto dujas.
(Nem) (mm) T
06.4 15-17 8,7~9.1 6.3.2 Vakuuminis dziovinimas
9,5 33~39 12,8~13,2 1 Sukurkite sistemoje vakuumg, kol vamzdyno slégis bus
-0,1 MPa (-1 bar).
2 Palaukite 4-5 minutes ir patikrinkite slegj:
Jei slégis... Tai...
6.2.2 Ausalo vamzdzm_ prijungimas prie Nepasikeité Sistemoje néra drégmés. Si
patalpose naudojamo jrenginio procediira baigta.
/N ISPEJIMAS! SIEK TIEK LIEPSNI MEDZIAGA Padidéjo Sistemoje yra dregmes. Atlikite
AN kitg veiksma.

Siame bloke naudojamas $altnesis yra Siek tiek liepsnus.

3 Sistemoje maziausiai 2 val. palaikykite vakuuma, kol vamzdyno
slégis bus -0,1 MPa (-1 bar).

ISJUNGE siurblj bent 1 valanda tikrinkite slégj.

Jei NEPASIEKSITE norimo vakuumo arba NEISLAIKYSITE jo
1 valanda, atlikite Siuos veiksmus:

= Vamzdzio ilgis. Stenkités, kad SaltneSio vamzdynas baty kaip
jmanoma trumpesnis.

= Naudodami platéjimo jungtis, prijunkite SaltneSio vamzdyng prie
bloko.
= Vamzdynas turi biti apsaugotas nuo fiziniy pazeidimy. o .
= Dar kartg patikrinkite nuoték|.
= lzoliuokite patalpos bloko $altneSio vamzdyng, jungiamajj kabelj = Vel atlikite vakuuminj dziovinima.
ir drenazo zarna:

DAIKIN ATXF20~42C5V1B
Patalpos oro kondicionieriai "Daikin"

3P519299-11X - 2020.12
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7 Elektros instaliacija

2 Atidarykite priekinj skydelj ir prieZidros dangtj. Zr. "5.2 Patalpos

7 Elektros instaliacija bloko alidarymas" b 6],
é PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVES 3 Prakiskite lauko bloko jungiamajj kabelj pro prakisimo kiauryme
sienoje, patalpos bloko galing ir priekine puses.
i\ lSPEJIMAS Pastaba: jei nuo jungiamojo kabelio buvo i§ anksto paS$alinta
izoliacija, uzdenkite galus izoliacine juosta.

VISADA naudokite daugiagyslius maitinimo kabelius.

4 UZlenkite kabelio galg aukstyn.

A ISPEJIMAS
@ PASTABA

Jei pazeidziamas maitinimo kabelis, siekiant iSvengti
pavojy jj TURI pakeisti gamintojas, jo priezilros agentas
arba kitas panasia kvalifikacijg turintis asmuo.

= Svarbu, kad maitinimo ir informacijos perdavimo linijos
baty atskirtos viena nuo kitos. Informacijos perdavimo ir
maitinimo laidai gali susikirsti, bet NEGALI bdti nutiesti

A ISPEJIMAS lygiagregiai.
NEJUNKITE maitinimo kabelio prie patalpos bloko. Kitaip * Kad iSvengtuméte elektriniy trukdzZiy, atstumas tarp
galite gauti elektros smugj arba sukelti gaisra. abiejy tipy laidy VISADA turi bati bent 50 mm atstumas.
A ISPEJIMAS A |SPEJIMAS
= Gaminyje NENAUDOKITE vietiniy elektros sistemos Imkites atitinkamy priemoniy, kad jrenginys netapty
daliy. prieglobsc¢iu maziems gyviunéliams. MaZiems gyvanéliams

palietus elektrines dalis gali sutrikti veikimas, jrenginys gali
imti rokti ar uzsidegti.

= NENUKREIPKITE, pvz., drenazo siurblio ir kt.
komponenty maitinimo nuo kontakty bloko. Kitaip galite
gauti elektros smagj arba sukelti gaisrg. mAAN

12 ®

A ISPEJIMAS s | L [ele]
fias¥ i = I—i o
(I =

Laikykite jungiamuosius laidus atokiai nuo Siluminés
izoliacijos neturin€iy variniy vamzdziy, nes tokie vamzdziai

labai jkaista.
_ . a Kontakty blokas
71 Standartiniy laidy komponenty b Elektros komponenty blokas
agee . ¢ Kabelio spaustukas
specifikacijos o v S _
Pasalinkite mazdaug 15 mm izoliacijos nuo laidy galy.
Komponentas 6 Atitaikykite laidy spalvas pagal patalpos bloko kontakty bloky
Maitinimo kabelis ||tampa 220~240 V kontakty numerius ir gerai prisukite laidus prie atitinkamy
Fazé 1~ kontakty.
Daznis 50 Hz 7 Prijunkite jzeminimo laidg prie atitinkamo kontakto.
Laidy kalibrai Privalo atitikti taikytinus 8 Gerai uzfiksuokite laidus kontakty sraigtais.
teisés aktus Patraukite laidus ir patikrinkite, ar jie gerai pritvirtinti, tada
Vidinio sujungimo kabelis Minimalus kabelio uzfiksuokite laidus fiksatoriumi.
ikirspjuv;:,z%,fzr:?\z/, 10 Suformuokite laidus taip, kad baty galima tinkamai uzfiksuoti
Inkamas priezitros dangtj, tada $j uzdarykite.
Rekomenduojamas saugiklis 20 A
|zeminimo grandinés pertraukiklis Privalo atitikti taikytinus
teisés aktus

7.2 Kaip prijungti elektros instaliacija
prie patalpos bloko

@B wn—
eReoXeXe)
VA1

Darbus su elektros sistema reikia atlikti vadovaujantis jrengimo
vadovu ir nacionalinémis elektros instaliacijos taisyklémis arba
praktikos kodeksu.

1 Nustatykite patalpos blokg ant montavimo plokstés kabliy. 8 !Datal_po_se naUdOJ.amO .
Naudokite Zymas "A" kaip orientyrg. jrenginio montavimo pabalga
8.1 Kaip izoliuoti drenazo vamzdyna,
SaltneSio vamzdyna ir jungiamajj
kabelj

1 Tai atlikite jrenge drenazo vamzdyng, SaltneSio vamzdyng ir
elektros instaliacija. Apvyniokite SaltneSio vamzdzius, jungiamajj
kabelj ir drenazo Zarng izoliacine juosta. Kiekvieno posukio
metu perdenkite bent puse juostelés plocio.

a Montavimo ploksté (priedas)
b Jungiamasis kabelis
¢ Vielinis kreiptuvas

ATXF20~42C5V1B DAIKIN Jrengimo vadovas
Patalpos oro kondicionieriai "Daikin" 1 1
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9 Konfiguracija

a b

Y o8 |

qg“’ e

Drenazo Zarna

Jungiamasis kabelis

Montavimo ploksté (priedas)

Saltnesio vamzdynas

Patalpos bloko fiksavimo sraigtas, M4x12L (priedas)
Apatinis rémas

-0 Q0T Q

8.2 Kaip prakisti vamzdzius pro sienos
kiauryme

1 Suformuokite drenazo vamzdzius iSilgai vamzdzio kelio Zymos
ant montavimo plokstés.

Drenazo Zarna

UZglaistykite angg arba uzkamsykite kamsalu
Lipnioji viniliné juosta

Izoliaciné juosta

Montavimo ploksté (priedas)

Q PASTABA

= NELANKSTYKITE $altnesis vamzdziy.

= NESTUMKITE SaltneSio vamzdziy ant apatinio rémo
arba priekiniy groteliy.

®Q0TO

2 PrakiSkite drenazo Zarng ir SaltneSio vamzdzius pro kiauryme
sienoje.

8.3 Kaip pritvirtinti blokg prie
montavimo plokstés

1 Nustatykite patalpos blokg ant montavimo plokstés kabliy.
Naudokite Zymas "A" kaip orientyra.

2 Abiem rankomis paspauskite bloko apatinj réma, kad
nustatytuméte jj ant montavimo plokStés apatiniy kabliy.
Pasirlpinkite, kad laidai NEBUTU niekur suspausti.

Pastaba: pasiripinkite, kad jungiamieji kabeliai NEBUTUY suspausti
patalpos bloke.

3 Abiem rankomis paspauskite apatinj patalpos bloko krasta, kad
ji tvirtai uzfiksuoty montavimo plokstés kabliai.

4 Pritvirtinkite patalpos blokg prie montavimo plokstés,
naudodami 2 patalpos bloko fiksavimo sraigtus M4 x 12L
(priedas).

9 Konfiguracija

9.1 Kito adreso nustatymas

Jei 1 patalpoje jrengti 2 patalpos blokai, galima 2 naudotojo
sgsajoms nustatyti skirtingus adresus.

1 ISimkite i$ naudotojo sgsajos maitinimo elementus.

2 Nukirpkite adreso trumpiklj.

—

a Adreso trumpiklis

@ PASTABA

Bikite atsargis, kad NEPAZEISTUMETE aplinkiniy daliy,
kai kirpsite adreso trumpiklj.

3 Jjunkite maitinima.

Rezultatas: Patalpos bloko atlankas atsidarys ir uzsidarys |
nustatytg atskaitos padétj.

INFORMACIJA

= FTXF, ATXF, CTXF blokuose per 5 minutes nuo
maitinimo jjungimo TURI bati atlikta toliau nurodyta
nustatymo proceddra.

= Jei laiku NEATLIKSITE nustatymo proceddros, iSjunkite
maitinimg ir palaukite bent 1 minutg prieS vél jj
jjungdami.

4 Vienu metu paspauskite:
Modelis
FTXF, CTXF, ATXF

Mygtukai

(00g) (sl (2
, ITEMP | jr (U™

5 Paspauskite:
Modelis
FTXF, CTXF, ATXF

Mygtukas

6 Pasirinkite:
Modelis Simbolis
FTXF, CTXF, ATXF T

7 Paspauskite:
Modelis Mygtukas

FTXF, CTXF, ATXF

Jrengimo vadovas
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10 ParuosSimas naudoti

a Veikimo lemputé
b Patalpos bloko ON/OFF jungiklis

8 Kol mirksi veikimo lemputé, paspauskite patalpos bloko ON/

OFF jungiklj.
Trumpiklis Adresas
Gamykliné nuostata 1
Nukirpus znyplémis 2

INFORMACIJA

Jei NEPAVYKS atlikti nustatymo proceddros mirksint
veikimo lemputei, pakartokite jg i$ pradziy.

9 Nustate paspauskite:
Modelis
FTXF, CTXF, ATXF

Mygtukas

Rezultatas: naudotojo sgsajoje grgzinamas ankstesnis ekranas.

10 Paruosimas naudoti

PASTABA

Jrenginj galima eksploatuoti TIK su veikian€iais
termistoriais ir (arba) slégio jutikliais (jungikliais). PrieSingu
atveju gali sudegti kompresorius.

10.1  Kontrolinis sgrasas pries
eksploatacijos pradzia
Sumontave bloka, pirmiausia patikrinkite toliau nurodytus dalykus.

Atlikus visus patikrinimus, jrenginj reikia uzdaryti. Uzdare jjunkite
jrenginj.

Saugikliai arba Vvietiniai apsaugos jtaisai turi bdati
jrengiami pagal $j dokumentg ir NEAPEITI.

Maitinimo Saltinio jtampa atitinka
identifikacinéje etiketéje nurodytg jtampa.

jrenginio

Vidiniam sujungimui panaudoti nurodyti jungiamieji
laidai.

Patalpos blokas priima naudotojo sasajos signalus.

Jungikliy dézutéje NERA atsilaisvinusiy jungéiy arba
sugedusiy elektros komponenty.

Kompresoriaus izoliacijos varza yra tinkama.

Patalpose ir lauke naudojamy jrenginiy viduje NERA
sugadinty komponenty arba suspausty vamzdziy.

NERA ausalo nuotékio.

Sumontuoti tinkamo dydzio ir tinkamai izoliuoti vamzdziai.

Lauke naudojamo jrenginio stabdymo voztuvai (dujy ir

oo oo oigjog)d

skyscio) visiSkai atidaryti.

O] Perskaitéte visas montavimo instrukcijas, kaip apraSyta
montuotojo informaciniame vadove.

Patalpos blokai sumontuoti tinkamai.

]
(] Lauke naudojamas jrenginys tinkamai pritvirtintas.
] Oro jleidimo / iSleidimo anga

Patikrinkite, ar bloko oro jleidimo ir iSleidimo angas
NEDENGIA popieriaus, kartono lapai ar kitos medziagos.

NETURI bati trikstamy faziy arba sukeisty faziy.

Ll

Ausalo vamzdziai (dujinio ir skysto) turi Silumos izoliacijg.

L]

[] Drenazas
Isitikinkite, kad skysciai sklandziai nuteka.

Galima pasekmeé: Gali laséti vandens kondensatas.

(] Sistema tinkamai jzeminta, o jzeminimo gnybtai uzverzti.

10.2 Eksploatacijos bandymas

Batina salyga: Maitinimo rodikliai TURI patekti j nurodyta
diapazona.

Butina salyga: Eksploatacijos bandymag galima atlikti vésinimo arba
Sildymo rezimu.

Batina salyga: Eksploatacijos bandyma reikia atlikti vadovaujantis
patalpos bloko eksploatacijos vadovu, kad visos funkcijos ir dalys
veikty tinkamai.

1 Vésinimo rezimu pasirinkite Zemiausig programuojamg
temperatirg.  Sildymo  reZimu  pasirinkite  auk&giausig
programuojamag temperatlrg. Prireikus eksploatacijos bandyma
galima isjungti.

2 Atlike eksploatacijos bandyma, nustatykite jprastg temperatdros
lygi. Vésinimo rezimu: 26~28°C, Sildymo rezimu: 20~24°C.

3 Sistema nustoja veikti pragjus 3 minutéms nuo bloko i§jungimo.

10.2.1

Eksploatuojant oro kondicionieriy vésinimo reZimu Ziema,
eksploatacijos bandymas atliekamas tolesniu badu.

INFORMACIJA

Eksploatacijos bandymo rezimu kai kurios funkcijos
NEVEIKIA.

Eksploatacijos bandymas Zziemos sezonu

Jei elektros tiekimas nutroksta veikiant jrenginiui, sistema
automatiskai jsijungia véliau, kai elektros tiekimas vél atkuriamas.

FTXF, ATXF, CTXF blokams

1 Paspauskite , kad jjungtuméte sistema.
( ~ W TEMP
2 Vienu metu paspauskite | TEMP| centrg, M ir .
3 Paspauskite du kartus.
-

Rezultatas: ekrane pasirodys 1 . Eksploatacijos bandymas
parinktas. eksploatacijos bandymas automatiSkai sustos po
30 minudiy.

4 Norédami sustabdyti veikima, paspauskite .

ATXF20~42C5V1B
Patalpos oro kondicionieriai "Daikin"
3P519299-11X — 2020.12
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11 ISmetimas

@ PASTABA

NEBANDYKITE iSmontuoti sistemos patys: sistemos
iSmontavimo, tvarkyti SaltneSio, alyvos ir kity komponenty
tvarkymo darbai TURI bati vykdomi laikantis taikomy teisés
akty. Jrenginius REIKIA pristatyti | specializuotg
pakartotinio panaudojimo, perdirbimo ir utilizavimo jstaiga.

Jrengimo vadovas DAIKIN ATXF20~42C5V1B
1 4 Patalpos oro kondicionieriai "Daikin"
3P519299-11X — 2020.12



12 Techniniai duomenys

12  Techniniai duomenys Simbolis Reiksme
o o - S H* Laidy pyné
’ Na_UJ_ausu; tc.ec'h.nln.l.q dgomenq ’.)o?'.b's pateikiamas  regioninéje H*P, LED*, V*L Kontroliné lemputé, Sviesos
Daikin svetainéje (ji pasiekiama viesai). diodas
= Visas naujausiy techniniy duomeny rinkinys pateikiamas HAP Sviesos diodas (veikimo
Daikin Business Portal (taikomas tapatumo nustatymas). stebgjimo, Zalias)
) L. HIGH VOLTAGE Aukstoji jtampa
12.1 elektros instaliacijos schema. ES Jutikiis "Intelligent Eye”
. . . L IPM* ISmanusis maitinimo modulis
12.1.1 Suvienodintos elektros instaliacijos K*R, KCR, KFR, KHUR, K*M Magnetine rele
schemos legenda X
L Teka srové
Taikomy daliy ir numeracijos informacijos rasite ant jrenginio L* Rité
pateiktoje elekt‘rvos ‘ |nsta||gcuosl S‘ChelT'!Oj.e‘. \{!sq daliy numeragl!a LR Reaktorius
vykdoma arabiskais skaitmenimis didéjancia tvarka, tolesnéje = — —
apzvalgoje ji Zymima "*" dalies kode. m* Zingsninis variklis
Simbolis |Reiksmé Simboli |Reiksmé M*C Kompresoriaus variklis
s M*F Ventiliatoriaus variklis
_/_ Jungtuvas @ Apsauginis jZzeminimas M*P Drenazo siurblio variklis
—b/— M*S Sukiojimo variklis
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* Magnetineé relé
— %— N Neutralus
- Jungtis Apsauginis jzeminimas n=* N=* Praginy pro ferito Serdj skaicius
(sraigtas) PAM Moduliuojamos amplitudés
o= ea[}| Jungtis ® Lygintuvas impulsas
L |zeminimas ~(-— Relés jungtis PCB* Spausdintinés schemos ploksté
--HCHCW--| Vieting instaliacija @ Trumpojo jungimo jungtis PM* Maitinimo modulis
— PS Maitinimo Saltinio perjungimas
—E— |saugikiis ~ Kontaktas PTC* PTC termistorius
_@_ Patalpos blokas | |1 ] Kontakty juosta Q* Izoliuotyjy varty dvipolis
MNOOR tranzistorius (IGBT)
L:U;D_Q_R Lauko blokas o e Laidy spaustukas Q*C Jungtuvas
3 Lickamosios Q*DI, KLM Nuoteklo i izeminimo grandine
_)/ X jungtuvas
srovés apsaugas
Q*L Apsauga nuo perkrovos
Simbolis |Spalva Simbolis Spalva Q*M Termojungiklis
BLK Juoda ORG Oranziné Q*R Liekamosios srovés apsaugas
BLU Mélyna PNK Roziné R* Varzas
BRN Ruda PRP, PPL Violetiné R*T Termistorius
GRN Zalia RED Raudona RC Imtuvas
GRY Pilka WHT Balta S*C Ribinis jungiklis
YLW Geltona S*L Pladinis jungiklis
Simbolis Reik&mé S*NG Saltnesio nuotékio detektorius
A*P Spausdintinés schemos plokéte S*NPH Slégio jutiklis (aukstas slégis)
BS* Jjungimo/igjungimo mygtukas, S*NPL Slégio jutiklis (Zemas slégis)
valdymo jungiklis S*PH, HPS* Slégio jungiklis (aukstas slégis)
BZ, H*O Zirzeklis S*PL Slégio jungiklis (zemas slégis)
Cc* Kondensatorius ST Termostatas
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, Sujungimas, jungtis S*RH Drégnumo jutiklis
HN*, HR*, MR"_A, MR"_B, S*, U, S*W, Sw* Valdymo jungiklis
V, W, X*A, K*R_*, NE
D; \;*D ’ = o SA*, F1S Virsjtampio slopintuvas
3 lodas SR*, WLU Signalo imtuvas
DB Diody tiltas Ss* Rinkiklis
Ds* DIP jungikli
O Jungidis SHEET METAL Kontakty juostos fiksuotoji
E*H Sildytuvas plokste
FU*, F*U, (informacijos apie Saugiklis TR Transformatorius
charakt'erllstlkas, rasite PCB, TC. TRC Siystuvas
bloko viduje) —
FG* Jungtis (rémo jZzeminimas) V., RV Varistorius
ATXF20~42C5V1B DAIKIN Jrengimo vadovas

Patalpos oro kondicionieriai "Daikin"

3P519299-11X — 2020.12
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12 Techniniai duomenys

Simbolis ReikS§mé

V*R Dioduy tiltelis, izoliuotyjy varty
dvipolio tranzistoriaus (IGBT)
maitinimo modulis

WRC Belaidis nuotolinis valdiklis

X* Kontaktas

X*M Kontakty juosta (blokas)

Y*E Elektroninio plétimosi voZtuvo rité

Y*R, Y*S Reversinio elektromagnetinio
voztuvo rité

Z*C Ferito Serdis

ZF, Z*F Triuk8mo filtras

Jrengimo vadovas
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